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Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci do 30 tys. euro

pn. ,Remont pomieszczenia na potrzeby utworzenia jadalni w Szkole Podstawowej
w Rogéznie” oferent zadal nastgpujace pytania:

1.

Prosze poda¢ powierzchnie do zamurowania po zdemontowanych wewnetrznych otworow
okiennych.

Powierzchnia do zamurowania po zdemontowaniu otworéw okiernych:

4,67m x 0,85m = ok. 4 m”.

Czy otwory musza by¢ zamurowane czy moga by¢ wykonane na stelazu z plyt gipsowo —
kartonowych.
Otwory nalezy zamurowac.

Prosze podaé wysokosé¢ montazu 2 parapetdw wewngtrznych i wielkos¢ przeswitu
od parapetu do zamurowanego otworu.

Parapety na wysoko$ci 90cm o wymiarach 60cm gl. x 8Gem szer.

Domurowanie otworu ok.60 cm x 80 cm x 2 okna = 1m’.

Prosze poda¢ rodzaj materiaku, z ktérego maja by¢ wykonane parapety.
Parapety z plyty MDF pokryte okleing w kolorze imitujacym marmur,

Prosze podaé ilos¢ i rodzaj gniazdek elektrycznych i ich rodzaj oraz rozmieszczenie
(podtynkowe, natynkowe, hermetyczne),

Gniazdka podtynkowe podwéjne 4 szt. (2szt. w pomieszezeniu glownym, 2 szf.
w pomieszczeniu pomocniczym) wg. ponizszego schematu:

¢




6. Prosz¢ poda¢ ilos¢ 1 rodzaj opraw oswictleniowych, ich rozmieszczenie oraz sposob
zapalania (wszystkie razem czy czesciowo wraz z lokalizac)g wlgcznikow).
Oprawy rastrowe led 10 szt. (rozmieszczenie jak obecnie oraz dodatkowo 2 szt.
w pomieszczeniu pomocniczym) wg. ponizszego schematu:

- wiacznik podwojny zapalanie pomieszczen
oddzielnie

7. Prosze podaé powierzchni¢ sciany do pomalowania od strony korytarza po zamurowaniu
doswietlenia przedmiotowego pomieszczenia.
Malowanie §ciany zewnegtrznej od strony korytarza 1,60 m x 5,67 m= ok 9m2.

8. Czy Inwestor po przeprowadzeniu prac bedzie wymagal do Wykonawcy atestow
na wbudowane materialy i protokotéw min. z pomiaréw elektrycznych, budowlanych
1 instalacyjnych?
Zamawiajacy wymaga zastosowania materialéw atestowanych oraz przekazania
protokolu odbioru hydrantu oraz protokoléow badan i sprawdzen instalacji
elektrycznej podpisanych przez osobe upowaznions.

Zamawiajacy zastrzega, ze podane wymiary maja charakter orientacyjny, dlatego w celu
oszacowania ceny ofertowej zaleca si¢ Wykonawcom ogledziny. Cena za wykonanie robét ma
charakter ryczaltowy.
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